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NOTA TECNICA N° o4
SIMBOLOGIA GRAFICA PARA PLANTAS DE SCIE

NOTA TECNICA n° 04

Complementar do Regime Juridico de SCIE

SIMBOLOGIA GRAFICA PARA PLANTAS DE SCIE

OBJECTIVO

Listar os simbolos graficos a utilizar nos projectos e planos de Seguranca Contra Incéndios (SCIE) a
que se refere o Regime Juridico de SCIE (n.° 1 do artigo 17.° do Decreto-Lei n.° 220/2008, de 12 de
Novembro) a fim de conferir as respectivas Pecas Desenhadas a necessaria clareza e uniformidade
representativa, quer para os coordenadores e autores de projectos, quer para as entidades

fiscalizadoras.

APLICACAO

Pelos coordenadores e autores de projectos e consultores de seguranga, na apresentacdo de pecas

desenhadas dos projectos ou que acompanhem as fichas de seguranca.
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11 SISTEMAS AUTOMATICOS DE EXTINCAO DE INCENDIOS:...........ccccoceuevnnne. 10
12 SISTEMAS AUTOMATICOS DE DETECCAO DE GAS: ............coooevevircrerererrne. 10
13 LEGENDA PARA PROJECTOS DE SCIE (12 Folha de 3):..........cccccocovvvveriueerennnn. 11
14 LEGENDA PARA PROJECTOS DE SCIE (22 Folha de 3): .........ccccovvvvvemererrinnne. 12
15 LEGENDA PARA PROJECTOS DE SCIE (32 Folha de 3): ........cccouvvvvveninerrinne. 13
REFERENCIAS

Conforme Regime Juridico de SCIE (Decreto-Lei n.° 220/2008, de 12 de Novembro, artigo 17.°).

NP 4303 de 1994.
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1 INTRODUCAO

Apresenta-se nesta NT uma listagem da simbologia a adoptar nas pecas desenhadas dos projectos de
SCIE ou que acompanhem fichas de seguranca, bem como nas plantas de seguranca dos planos de
prevencao. Eventuais simbolos complementares ou composicoes entre varios simbolos que se revelem

necessarios constarao de futuras versoes desta NT.

O ANEXO IV ao DL n.°220/2008 define o que é o projecto da especialidade de SCIE:

E o documento que define as caracteristicas do edificio ou recinto no que se refere a especialidade de

seguranca contra incéndio, do qual devem constar as seguintes pecas escritas e desenhadas:

a) Meméria descritiva e justificativa, a elaborar em conformidade com o artigo 2.° deste
anexo IV, na qual o autor do projecto deve definir de forma clara quais os objectivos
pretendidos e as principais estratégias para os atingir e identificar as exigéncias de seguranca
contra incéndio que devem ser contempladas no projecto de arquitectura e das restantes

especialidades a concretizar em obra, em conformidade com o presente decreto-lei;

b) Pecas desenhadas a escalas convenientes e outros elementos grdficos que explicitem a
acessibilidade para veiculos de socorro dos bombeiros, a disponibilidade de hidrantes
exteriores e o posicionamento do edificio ou recinto relativamente aos edificios ou recintos
vizinhos, a planimetria e altimetria dos espacos em apreciacdo, a classificacdo dos locais de
risco, os efectivos totais e parciais, as caracteristicas de resisténcia ao fogo que devem possuir
os elementos de construcdo, as vias de evacuacdo e as saidas e, finalmente, a posicao em planta
de todos os dispositivos, equipamentos e sistemas de seguranca contra incéndio previstos para

esses espacos, em conformidade com a simbologia de projecto que se segue:

(O contetido das pecas desenhadas consta do Artigo 3° do ANEXO IV ao DL n.°220/2008)
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2 RESISTENCIA AO FOGO:

(%9 . Elemento resistente ao Fogo c/ fungéo

de sup. carga e s/ func. compartimentagéo
(R) ¢/ escalédo de tempo em minutos
min) . Elemento s/ fungéo suporte carga,
; estanque ao fogo
(E) cf escaldo de tempo em minutos
‘i) . Elemento estanque ao fogo, isolamento
c térm. s/ funcéo suporte carga
(El) ¢/ escaldo de tempo em minutos
(i) . Elemento resistente ao Fogo ¢/ fungéo de
' sup. carga, estanquidade e isolamento térm.
(REI) ¢/ escalédo de tempo em minutos

//‘ . Fecho automatico (C)
Para portas de uma ou duas folhas
. Fecho automatico (C)

Para portas de correr

‘ . Retentor Magnético
(em portas de abrir e de correr)

% . Grelha intumescente
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3 VIAS DE EVACUACAO:

. Efectivo / exemplo 50 pessoas:

mm mmm Y Saida Final de ltinerdrio
—) mmmm= _Caminho de Evacuagéo Normal

=] -) smmm  Caminho de Evacuacgéo Alternativo

. Barra Anti-Panico (uma folha)

AA . Barra Anti-Panico (folha dupla)

E . Chave de emergéncia com caixa
proteccao contra utilizaggo abusiva

g . N&o utilizar em caso de incéndio

. Localizagdo de Planta de Emergéncia
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4 SINALIZACAO DE EMERGENCIA:

Simbolo Pictograma

. ltinerério Normal de Evacuagéo:
| I ID t | - Subir para a Saida

. Itinerario Normal de Evacuagéo:
I I— I DI - Saida para a Direita

. Itinerario Normal de Evacuacéao:
| l I l' [” - Descer para a Saida

D . ltinerario Normal de Evacuacéo:
_l I l I - Saida para a Esquerda

| | m {l . Itinerario Alternativo de Evacuacao:
t - Subir para a Saida

Itinerario Alternativo de Evacuacéo:
l |— |X-'D| - Saida para a Direita

U - ltinerario Alternativo de Evacuacgao:
| I l | - Descer para a Saida

. Itinerario Alternativo de Evacuacao:
—I I ID‘:&| - Saida para a Esquerda
| . l If ‘-"':| - Descer pela Escada de Emergéncia
1
[ l It 1 | - Subir pela Escada de Emergéncia

5 ILUMINACAO DE EMERGENCIA:

E . Aparelho de lluminagéo de Seguranga
Permanente e Auténoma

. Espaco com lluminagéo de Segurancga
N&o Permanente e Autbnoma

O simbolo de espaco com iluminacao de emergéncia nao permanente e autbnoma representa a
necessidade dessa iluminacdo, independentemente do nimero de aparelhos a instalar. As
caracteristicas do equipamento (bloco auténomo, aparelho com kit ou projector autébnomo e

respectiva alimentacdo) constarao na memoria descritiva.
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6 SISTEMAS AUTOMATICOS DE DETECCAO DE INCENDIOS:

. Central do Sistema de Detecg¢éo com
Telefone e Alarme Luminoso e Sonoro

O

)

D EDDEREEBESDE® @A G E

. Central do Sistema de Detecgdo com
Alarme Luminoso e Sonoro (Repetidor)

0

. Detector Optico de Fumo
. Detector de dupla tecnologia’ :

(Optico e térmico)

. Detector Termovelocimétrico

. Detector de Chamas

. Detector de Dupla Tecnologia
Quimico-Optico (CO + Fumo)

. Detector de Dupla Tecnologia
Quimico-Térmico (CO + Temperatura)

. Botoneira manual de Alarme
de Incéndio

. Telefone de Alarme de Incéndio
. Campainha de Alarme de Incéndio
. Sirene de Alarme de Incéndio

. Avisador Luminoso de Alarme
de Incéndio

. Altifalante de Alarme de Incéndio
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7 CONTROLO DE FUMO:

. Espaco com Desenfumagem natural

. Espaco com Desenfumagem mecénica

. Espago com Desenfumagem Natural
com abertura activada por Detecgdo de Fumos

. Espaco com Desenfumagem Natural
com abertura activada por Fusivel Térmico

. Espaco com Desenfumagem Natural
com abertura activada por Comando Manual

. Botoneira de Comando
da Desenfumagem Natural

. Central de Controlo
de Fumo

EJELRE Do

>

. Equipamento de ventilagdo natural

. Equipamento de ventilagdo mecanica

=
E=
% . Equipamento de ventilag&o natural
2=
=
S} K I

activado por Detec¢ao de Fumos

. Equipamento de ventilacdo natural
activado por Fusivel Térmico

. Equipamento de ventilagéo natural
activado por Comando Manual

. Painel de Cantonamento
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8 GAS E ELECTRICIDADE:

;@f . Corte Geral de Gas
E:: . Corte Local de Gas

* . Corte Geral de Electricidade
(x=R para Rede; x = G para gerador; x=U para UPS)

. Corte Local de Electricidade
(x=R para Rede; x = G para gerador; x=U para UPS)

. Perigo de Electrocucéo
. Matérias Perigosas

Perigo n° / Matéria n°

. Grupo de Emergéncia

1

BN

. Unidade de Alimentacéo Ininterrupta (UPS)

9 MEIOS DE 12, INTERVENCAO/EXTINTORES:

Aks' . Extintor Portatil de P6 Quimico ABC
(x = capacidade em kg)

@k@' . Extintor Portatil de P6 Quimico BC
(x = capacidade em kg)

ka' . Extintor Portatil de P6 Quimico D
(x = capacidade em kg)

Aks' . Extintor de Portatil Anidrido Carbonico (CO2)
(x = capacidade em kg)

ﬁ'*" . Extintor Portatil de Agua
(x = capacidade em litro)

.'X" . Extintor Portatil de Espuma
(x = capacidade em litro)

C xkg' . Extintor Movel de P6 Quimico ABC
(x = capacidade em kg)

é xkg* . Extintor Movel de Anid. Carb. (CO2)
(x = capacidade em kg)

6 . Balde/Caixa de Areia

@ . Manta Ignifuga
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10 REDE DE INCENDIOS:

. Hidrante Exterior - Marco de Agua
de __m3/h, com aconduta de __mm

. Hidrante Exterior - Boca de Incéndio
de __m3/h, com aconduta de __mm

. Boca de Incéndio Armada Tipo Carretel

. Boca de Incéndio Armada Tipo Carretel
Com saida tipo Sl e Valvula

. Boca de Incéndio Tipo Teatro

. Saida de Coluna Humida
com Valvula

. Saida dupla de Coluna Humida
com Valvulas

. Saida de Coluna Seca com Valvula

. Saida dupla de Coluna Seca
com Valvulas

. Alimentacao de Rede Seca
(diametro minimo de entrada 70 mm)

. Alimentacao seca a Rede Humida ( siamesa)
(didametro minimo de entrada 2 X 70 mm)

Canh&o para Projecgédo de Espuma e Agua

Canhé&o para Projeccéo de P6 Quimico Seco

Canhao para Projeccéo de Agua

. Reservatoério Enterrado
(x = capacidade em m3)

. Reservatério Elevado
(x = capacidade em m3)

. Electrobomba

. Motobomba

. Bomba Jockey

. Hidropneumatico para Agua em Carga

. Manometro de Pressao de Agua
em Carga

I E@enb 11 RARE 5 %1% o wanom

. Valvula Anti-Retorno
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11 SISTEMAS AUTOMATICOS DE EXTINCAO DE INCENDIOS:

<> . Instalagéo Fixa de Extingéo por Agua

. Sprinklers

AGUA

@ . Posto de Controlo de Sprinklers

. Indicador de Débito

. Instalagéo Fixa de Extingao por
P6 Quimico ABC

n=4/HFC-236fa, n=5/IG01, n=6/IG55, n=7/IG541, n=8/IG100

. Instalagéo Fixa de Extingao por
CO2

Dispositivo de Comando Manual
do Sistema Fixo de Extingédo

AGENTES GASOSOS E OUTROS

. Instalagéo Fixa de Extingdo por Gas:
n=1/HCFC Blend A, n=2/HFC-227ea, n=3/HFC-23

12 SISTEMAS AUTOMATICOS DE DETECCAO DE GAS:

>
o
]

. Central de Detecgao de Monoxido de Carbono

. Sinalizador de Atmosfera Perigosa

[
>] |8

. Detector de Mondxido de Carbono

4 oLy . Central de Deteccéo de Gas Combustivel
2

'g = 8oz - Sipalizador dg Atmosfera Perigosa

@ (gas combustivel)

3

(@] Of

. Detector de Gas Combustivel
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13 LEGENDA PARA PROJECTOS DE SCIE (12 Folha de 3):

(min)

\4

(min)

LV

(min)

(min)

ez L]

1. RESISTENCIA AO FOGO

. Elemento resistente ao Fogo ¢/ funcéo
de sup. carga e s/ func. compartimentagéo
(R) c/ escaldo de tempo em minutos

. Elemento s/ fungéo suporte carga,
estanque ao fogo
(E) c/ escalao de tempo em minutos

. Elemento estanque ao fogo, isolamento
térm. s/ fungdo suporte carga
(El) ¢/ escaléo de tempo em minutos

. Elemento resistente ao Fogo ¢/ fungéo de

sup. carga, estanquidade e isolamento térm.

(REI) ¢/ escaléo de tempo em minutos

. Fecho automatico (C)
Para portas de uma ou duas folhas

. Fecho automatico (C)
Para portas de correr

. Retentor Magnético
(em portas de abrir e de correr)

. Grelha intumescente

2. EVACUAGAO

. Efectivo / exemplo 50 pessoas:

. Saida Final de Itinerario
. Caminho de Evacuacédo Normal

. Caminho de Evacuacao Alternativo

. Barra Anti-Panico (uma folha)

. Barra Anti-Panico (folha dupla)

. Chave de emergéncia com caixa
protec¢do contra utilizagdo abusiva

. N3o utilizar em caso de incéndio

. Localizag&o de Planta de Emergéncia

Simbolo

FO00000000

%

1 [

3. SINALIZAGAO DE EMERGENCIA

Pictograma

. ltinerario Normal de Evacuag&o:
- Subir para a Saida

. ltinerario Normal de Evacuagé&o:
- Saida para a Direita

. ltinerario Normal de Evacuagéo:
- Descer para a Saida

. ltinerario Normal de Evacuacéo:
- Saida para a Esquerda

. ltinerario Alternativo de Evacuacéo:
- Subir para a Saida

Itinerario Alternativo de Evacuagéo:
- Saida para a Direita

. ltinerério Alternativo de Evacuagéo:
- Descer para a Saida

. Itinerario Alternativo de Evacuagéo:
- Saida para a Esquerda

- Descer pela Escada de Emergéncia

- Subir pela Escada de Emergéncia

4. ILUMINACAO DE EMERGENCIA

. Aparelho de lluminagéo de Seguranga
Permanente e Auténoma

. Espaco com lluminagéo de Seguranca
N&o Permanente e Auténoma

péagina 1/3
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5. SISTEMAS AUTOMATICOS DE
DETECCAO DE INCENDIOS

. Central do Sistema de Deteccéo com
Telefone e Alarme Luminoso e Sonoro

D 87| Central do Sistema de Detecgéo com
Alarme Luminoso e Sonoro (Repetidor)

. Detector Optico de Fumo
- Detector de dupla tecnologia
(Optico e térmico)

. Detector Termovelocimétrico

. Detector de Chamas
. Detector de Dupla Tecnologia
Quimico-Optico (CO + Fumo)

. Detector de Dupla Tecnologia
Quimico-Térmico (CO + Temperatura)

. Botoneira manual de Alarme
de Incéndio

. Telefone de Alarme de Incéndio

. Campainha de Alarme de Incéndio

. Sirene de Alarme de Incéndio

. Avisador Luminoso de Alarme
de Incéndio

. Altifalante de Alarme de Incéndio

@D E KR B E R W

6. CONTROLO DE FUMO

. Espago com Desenfumagem natural

. Espago com Desenfumagem mecanica

. Espago com Desenfumagem Natural

. Espaco com Desenfumagem Natural
com abertura activada por Fusivel Térmico

. Espago com Desenfumagem Natural
com abertura activada por Comando Manual

. Botoneira de Comando
da Desenfumagem Natural

. Central de Controlo
de Fumo

BlE |

com abertura activada por Detec¢éo de Fumos

14 LEGENDA PARA PROJECTOS DE SCIE (22 Folha de 3):

CONTROLO FUMO (continuagao)
E . Equipamento de ventilagé@o natural

E . Equipamento de ventilagdo mecéanica

% . Equipamento de ventilacéo natural
activado por Deteccao de Fumos

% . Equipamento de ventilagéo natural
activado por Fusivel Térmico

E . Equipamento de ventilag&o natural
activado por Comando Manual

_K— Painel de Cantonamento

7. GAS E ELECTRICIDADE
;@f . Corte Geral de Gas

?@ . Corte Local de Gas

* . Corte Geral de Electricidade
(x=R para Rede; x = G para gerador; x=U para UPS)

* . Corte Local de Electricidade
(x=R para Rede; x = G para gerador; x=U para UPS)

. Perigo de Electrocucéo
. Matérias Perigosas
E Perigo n° / Matéria n°
|
. Grupo de Emergéncia
. Unidade de Alimentagédo Ininterrupta (UPS)

8. MEIOS DE 12 INTERVENGCAO
/ EXTINTORES E DIVERSOS

Ako' . Extintor Portatil de P6 Quimico ABC
(x = capacidade em kg)

AW' . Extintor Portatil de P6 Quimico BC
(x = capacidade em kg)

ks' . Extintor Portatil de Pé Quimico D
(x = capacidade em kg)

é'xks' . Extintor de Portatil Anidrido Carbénico (CO2)
(x = capacidade em kg)

ﬁ"" . Extintor Portatil de Agua
(x = capacidade em litro)

r . Extintor Portatil de Espuma
(x = capacidade em litro)

B

é xig' . Extintor Mével de P6 Quimico ABC
(x = capacidade em kg)

k' . Extintor Mével de Anid. Carb. (CO2)
A (x = capacidade em kg)

% . Balde/Caixa de Areia

IE . Manta Ignifuga
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15 LEGENDA PARA PROJECTOS DE SCIE (32 Folha de 3):

9. REDE DE INCENDIOS 10. SISTEMAS AUTOMATICOS DE

. Hidrante Exterior - Marco de Agua EXTINGAO DE INCENDIOS
de __m3/h, com aconduta de __mm

. Hidrante Exterior - Boca de Incéndio . Instalago Fixa de Extingao por Agua

de __m3/h, com aconduta de __mm

. Boca de Incéndio Armada Tipo Carretel :
. Sprinklers

AGUA

. Boca de Incéndio Armada Tipo Carretel

Com saida tipo Si e Valvula . Posto de Controlo de Sprinklers

. Boca de Incéndio Tipo Teatro Indicador de Dabito

. Saida de Coluna Humida
com Valvula @ ----- @ . Cortina de Agua

. Saida dupla de Coluna Himida
com Valvulas

. Instalacéo Fixa de Extingéo por

. Saida de Coluna Seca com Vaivula HoQUiMicoABE

. Saida dupla de Coluna Seca
com Vélvulas

. Instalagéo Fixa de Extingdo por Gés:
n=1/HCFC Blend A, n=2/HFC-227ea, n=3/HFC-23
n=4/HFC-236fa, n=5/1G01, n=6/IG55, n=7/IG541, n=8/IG100

> <&

. Alimentacdo de Rede Seca

(diametro minimo de entrada 70 mm) ibllacaglhaideiedineacipor

Cc0o2
. Alimentac&o seca a Rede Humida ( siamesa)

(diametro minimo de entrada 2 X 70 mm) - Dispositivo de Comando Manual

do Sistema Fixo de Extingéo

AGENTES GASOSOS E OUTROS

= <

Canhéo para Projeccéo de Espuma e Agua

11. SISTEMAS AUTOMATICOS DE
Canhao para Projec¢do de P6 Quimico Seco DETECQAO DE GAS

Canhéo para Projecgéo de Agua

g
]
8

. Central de Detecgéo de Monoxido de Carbono

. Reservatério Enterrado
(x = capacidade em m3)

'(F fii?,’:é?éfdg‘;‘,fﬁf3) @ . Detector de Monéxido de Carbono

co
>
O
g

. Sinalizador de Atmosfera Perigosa

EEle]mv i : .
Eloctrobomba g . Central de Deteccdo de Gas Combustivel
= . Sinalizador de Atmosfera Perigosa
1] (B 574
. Motobomba = o (gas combustivel)
=
[o]
. Bomba Jock s}
S . Detector de Gas Combustivel

. Hidropneumatico para Agua em Carga

. Manémetro de Presséo de Agua
em Carga

B ek i AR 5 LY E 5 waniom

. Vélvula Anti-Retorno
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